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For service och underhdll av brannaren krdvs utrymmerunt om.
Om frdgor om detta uppstdr kontakta PETROKRAFT for konsultation.
Telfer med min 1000Kg lyftkapasitet kravs over brannaren,
krokhojd 1800 mm.

Mbjlighet till uppstalining av brannarens tre innre delar 1700, 1450
och 1100 mm skall finnas under tellferbalken.

Ledningar, kabelstegar eller annat far ej forldggas dver brdnnaren
under min krokhojd.
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